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Поз. ПримечаниеНаименование

Е1 Емкость исходной воды т.п. 705-4-57 1 3

Н2 Насос исходной воды  1Д500-63а-СД 2 3

Т3 Теплообменник 1000ТКВ-6-М8-В1/20-3-2 2 2

Ф4 Фильтр гидроперегрузки ФИПа I-3,4-0,6 1

3Н7 Насос известкованной воды  1Д500-63а-СД 2

Насос подачи взрыхляющей воды СМ 125-80-315/4-СД 

Емкость сбора взрыхляющей воды т.п. 705-4-59 
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3

1

3

1

1

 

в канализацию

ВР    - вода речная

Условные обозначения:

ВОС - вода осветленная и известкованная

ВЗР  - вода взрыхляющая

Др     - дренаж

МИ  - известковое молоко

РПА - раствор полиакриламида

РСЖ - раствор сернокислого железа

ВТС - воздух технологический сжатый

П      - пар
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К200-150-400а-СД 

Насос конденсатный 4Кс 20-50-СД 

Емкость сбора конденсата  т.п. 705-4-67 

Насос взрыхления осветлительных фильтров Н14
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Насос откачки дренажных вод АНС-260 (С-569М)

Насос погружной переносной ГНОМ 25-20
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