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Жилой дом №1

Примечания.
1. Трубопроводы теплосети проложить по полу, по бетонной дорожке, по
опорным подушкам, на скользящих опорах с шагом согласно таблице.
2. Перед узлами управления, на подающем трубопроводе установить
балансировочные клапаны согласно диаметров.
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Низамутдинов

Никель 11. 15.
Проверил. Никель 11. 15.

11. 15.

  Многоэтажный жилой дом (литер 1) со встроенными
помещениями по ул. Индустриальное шоссе в Калининском
районе городского округа город Уфа.
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